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AUTOCAD WORD EXCEL PDF OTROS

2DO INFORME PROYECTO GISAR.docx CAPACH GASTOS 2008,2009 Y 2010.pdf 120617 red_base.net

AVANCE FORTALECIMIENTO.docx Cartera vencida.pdf Gastos Capach 2012.jpg

AVANCE MIA.docx GROLEY04.pdf

AVANCE MODELO.doc L959IMCHILPOBGEF12.pdf

AVANCE_SIG.docx Por rango de consumo.pdf

Por tipo de toma.pdf

Tarifas.pdf

Tipo de servicio.pdf

Fact comercial diciembre 2011.pdf

Fact commercial diciembre 2011.pdf

Fact fija diciembre 2011.pdf

Fact industrial diciembre 2011.pdf

Fact publica diciembre 2011.pdf

Fact resumen mensual.pdf

Fact comercial enero 2012.pdf

Fact domestica febrero 2012.pdf

Fact fija enero 2012.pdf

Fact industrial enero 2012.pdf

Fact publica enero 2012.pdf

Resumen factur enero 2012.pdf

Fact comercial febrero 2012.pdf

Fact domestica febrero 2012.pdf

Fact fija febrero 2012.pdf

Fact industrial febrero 2012.pdf

Fact publica febrero 2012.pdf

Resumen factura febrero 2012.pdf

fact comercial marzo 2012.pdf

Fact domestica marzo 2102.pdf

Fact fija marzo 2012.pdf

Fact industrial marzo 2012.pdf
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AUTOCAD WORD EXCEL PDF OTROS

Chilpancingo Zonas de Tandeo.dwg RECOPILACION DE INF.docx PIPAS 2011-2012 .xlsx Chilpancingo Plano unifilar-90x60.pdf chilpancingo.iwm

Interconexion de tanques.dwg ALBUM MACROMEDICION CHILPANCINGO.docx PROGRAMA DE TRAB. OP Y MANTTO 2011.xls Por rango de consumo.pdf GM1.bdy

LocalizacioÌ•n de tanques.dwg 121231 Balance y diagnostico.docx
Solicitud de datos para EL BALANCE DE 

ABUA.xlsx
Por tipo de toma.pdf GM1.spi

Zonas de influencia por subsistemas.dwg ANEXO 1 ORG-SIST-ACA-MOCHIT1.doc Tandeos Chilpancingo.xlsx Tarifas.pdf GM1.tin

Ubicación de puntos de medición 2012.dwg ANEXO II ORG-SIST-OMILTEMI.doc Tanques Chilpancingo 2012.xlsx Tipo de servicio.pdf Archivos de instalación ArcView 3.2

acaddoc.lsp ANEXO III ORG-SIST-PEÑA - RAJADA.doc LLEGADA A LAGUNILLAS LINEA NUEVA.xlsm Zonas de Tandeo.pdf arcview.zip

Chilpancingo puntos medicioÌ•n.dwg DIAGNOSTICO Y BALANCE CHILPO.docx LLEGADA A LAGUNILLAS LINEA VIEJA.xlsm Chilpancingo puntos medicioÌ•n-90x120.pdf cajas_valvulas.dbf

Muestreo Micromedidores.dwg Informe de analisis dinámico.docx LLEGADA A LOS TANQUES MIRADOR.xlsm ESPECIFICACIONES_SUSTITUCION_CNA.pdf cajas_valvulas.sbn

AMELITOS,SN JUAN,OMILTEMI,MIRADOR A Y 

B, PRD.dwg
Datos de proyecto.docx LLEGADA AL T. SAN MATEO LINEA VIEJA.xlsm cajas_valvulas.sbx

COLINAS DEL SUR.dwg informe_modelo.docx LLEGADA AL TANQUE EL TOMATAL.xlsm cajas_valvulas.shp

INFLUENCIA TANQ. VIGURI.dwg analisis_hidrologico.docx LLEGADA AL TANQUE EL VIGURI.xlsm cajas_valvulas.shx

PLANO GENERAL DE ZONAS DE 

ABASTECIMIENTO.dwg
analisis_hidrologico y operación embalses.docx LLEGADA AL TANQUE PEÑA RAJADA.xlsm calles_colonias.dxf

Chilpancingo Plano unifilar.dwg Geohidrologico Mochitlan.doc LLEGADA AL TANQUE TEXCALCO.xlsm carc_bombeo_acahuizotla.dbf

21 de marzo.dwg informe_SIG.docx POZO LOS ANGELES.xlsm carc_bombeo_acahuizotla.sbn

ALTAMIRANO, JAVIER MINA TATAGILDO, 

MOCHITLAN 1.dwg

REB. DE EL T. TOMATAL AL T. MIGUEL 

HIDALGO.xlsm
carc_bombeo_acahuizotla.sbx

AMELITOS Y ACAHUIZOTLA.dwg
REBOMBEO DEL T. SAN MATEO AL T. LOMAS DE 

GUADALUPE.xlsm
carc_bombeo_acahuizotla.shp

colinas del sur.dwg
REBOMBEO DEL T. TOMATAL AL T. 21 DE 

MARZO.xlsm
carc_bombeo_acahuizotla.shx

LINDA VISTA, TELUMBRE, RODOLFO NERI 

2.dwg

REBOMBEO DEL TANQUE VIGURI  AL TANQUE 

COLINAS.xlsm
carcamo_mochitlan.dbf

macrosector PPS, SN JUAN,MIRADOR A.dwg
REBOMBEO DEL TANQUE VIGURI  AL TANQUE 

INDECO.xlsm
carcamo_mochitlan.sbn

macrosector PRD,LAZARO CARDENAS, 

OMILTEMI.dwg
RESUMEN DE MEDICIONES.xlsx carcamo_mochitlan.sbx
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO DE LA NUEVA FUENTE DE

ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y

TANQUE RECEPTOR, PARA LA CIUDAD DE

CHILPANCINGO, GUERRERO Y DIÁGNOSTICO,

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTE Y

FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR,

EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO DE

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

No. DE 

TEMAS               

Y 

SUBTEMAS

EN (%)
TEMAS 

DESARROLLADOS
EN (%)

No. DE 

TEMAS              

Y 

SUBTEMAS 

PENDIENTES

EN (%)

I.- INTRODUCCION 1 0.64% 1 0.64% 0 0.00%

II.- FICHA EJECUTIVA DEL PROYECTO 1 0.64% 1 0.64% 0 0.00%

III.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS 48 30.77% 10 6.41% 38 24.36%

IV.   OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 98 62.82% 5 3.21% 93 59.62%

VI DOCUMENTOS PARA LICITACION; NUMEROS 

GENERADORES, TARJETA DE PRECIOS    UNITARIOS, 

PRESUPUESTO BASE, CATALOGO DE CONCEPTOS, 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y PROGRAMAS DE 

OBRA.

5 3.21% 1 0.64% 4 2.56%

VII.- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 0.64% 1 0.64% 0 0.00%

VIII. TRÁMITE DE CONCESIÓN DE LA FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO, FICHA DE NO IMPACTO AMBIENTAL Y 

PAGO DE DERECHOS DE LA CONCESIÓN

2 1.28% 1 0.64% 1 0.64%

TOTAL DE TEMAS 156 100.00% 20 12.82% 136 87.18%

RESULTADOS DE LOS TEMAS DESARROLLADOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA DEL CONTRATO No. 41101001-002-12.
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SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA-No. DE 

Contrato: 41101001-002-12.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO DE LA NUEVA FUENTE DE

ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y

TANQUE RECEPTOR, PARA LA CIUDAD DE

CHILPANCINGO, GUERRERO Y DIÁGNOSTICO,

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTE Y

FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR,

EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO DE

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

“Elaboración del Proyecto Técnico Ejecutivo de la

Nueva Fuente de Abastecimiento, Línea de

Conducción y Tanque Receptor, para la Ciudad de

Chilpancingo, Guerrero y Diagnóstico,

Optimización de los Sistemas Existente y

Fortalecimiento del Organismo Operador, en la

localidad de Chilpancingo, Municipio de

Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de

Guerrero”.

OSERVACIONES

III.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS

III.1.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

EXISTENTE.

III. 2 GESTION FORMALIZACION Y CERTIFICACION DE 

DONACION Y/O CESION DE DERECHOS DE TERRENOS.

III.3 VISITA DE RECONOCIMIENTO.

III.4 REPORTE FOTOGRÁFICO.

III.5 REPORTE DE ACTIVIDADES PREVIAS TRABAJOS DE 

CAMPO.

III.6 LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS ESTRUCTURAS 

EXISTENTES RELACIONADAS CON ESTOS TRABAJOS

III.6.1 - Captación. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.2 - Conducción. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.3 - Regularización. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.4 - Desinfección NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.6 - Estaciones de bombeo. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.7 - Brecha de acceso. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.8 - Ramal, Acometida eléctrica y subestación. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.9 Identificación de Fuentes de Abastecimiento. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.6.10 Aforos en Manantiales, Ríos y Pozos Profundos. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.7 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS EN 

ESTUDIO
Cap.3.8 Lev. Topográfico.docx Para revisión

Según Términos del ANEXO TÉCNICO CAPASEG - IMTA Para la revisión de 

estudios o proyectos

Cap.3.1 al 3.5 Alcances de los Trabajos.docx Para revisión

INFORMACIÓN QUE ENTREGÓ LA EMPRESA A LA 

CAPASEG.-No. de Contrato: 41101001-002-12.

Proyecto Rehabilitación de la línea de conducción Acahuizotla.- No. de Contrato: 

41101001-002-12.
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III.7.1 Zona de Captación NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.7.2 Línea de Conducción. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.7.3 Tanque de Regularización. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.7.5 Estaciones de Bombeo. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.7.6 Caminos de Acceso. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.8 ESTUDIO DE GEOTECNIA. Cap.3.11 Estudio de Geotecnia.docx Para revisión

III.8.1 Geotecnia en la zona de captación, conducción, 

sitios especiales y tanques.
NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.8.2 Informe de geotecnia. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.9 Estudio de Calidad del Agua de acuerdo a la NOM-

230-SSA1-2002
NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.9.1 Análisis Físico - Químico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.9.2 Análisis Bacteriológico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.10  ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA 

CUALQUIER TIPO DE CAPTACION
Cap.3.10 Estudio Hidrológico.docx Para revisión

III.10.1 Recopilación y análisis de la información NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.10.2 Traslado de personal y equipo de geofísica y 

aforo
NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.10.3 Censo de aprovechamiento de aguas 

superficiales y toma de niveles
NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.10.4 Análisis de alternativas de abastecimiento 

(informe y planos)
NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.11DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS DE 

DISEÑO
Cap.3.6 Parametros de Diseño.docx Para revisión

III.11.1 Requerimiento de infraestructura NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.11.2  Proyección Actual y futura de la Población NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.12 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Cap.3.7 Analisis de Alternativas.docx Para revisión

III.13 ANÁLISIS DE ESTUDIO-FINANCIERO DE COSTOS. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14 INGENIERÍA BASICA DE DETALLE NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.1 Diseño hidráulico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.2 Diseño mecánico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.3 Diseño eléctrico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.4 Diseño estructural. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.5 Proyecto arquitectónico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.6. Obras de Captación. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.7.  Líneas de Conducción. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.8 Tanques de Regularización. NO SE TIENE INFORMACIÓN

III.14.10  Ramal Acometida Eléctrica y Subestación NO SE TIENE INFORMACIÓN
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III.14.11 Desinfección. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.   OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.1   Visitas de Reconocimiento NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2    Estudios y análisis de la infraestructura  existente NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.1   Recopilación y análisis de la información. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.2.    Recorridos de campo. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.3 Actualización de planimetría. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.4 Actividades de campo normales NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.4.1 Ubicación de cajas de operación de válvulas. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.4.2 Ubicación de estructuras especiales. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.4.3 Circuitos de nivelación. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.4.4 Nivelación de cajas de operación de válvulas. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.4.5 Inspección de cajas de operación de válvulas. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.5 Actividades de campo especiales. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.5.1 Detección de estructuras ocultas. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.5.2 Desasfaltado de estructuras. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.5.3 Desazolve y/o achique de estructuras. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.6 Análisis de la congruencia hidráulica. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.7 Sondeos NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.8 Dibujos de las cajas  de operación de válvulas NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.2.9 Elaboración de planos del sistema de agua 

potable.(Linea de conducción)
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.3. ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA. Cap.3.9 Estudio de Calidad del Agua.docx Para revisión

IV.3.1 Aforo y calidad del agua. (los aforos deben ser en 

el periodo de estiaje)
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.3.A. Determinación de datos básicos NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.3. A.1 Proyección de la población NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.3. A.2 Proyección de la Demanda de Agua Potable NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.4.- SISTEMA DE AGUA POTABLE NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.4.1 Diagnóstico del Sistema de Agua Potable NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.4.2.-Planteamiento y Análisis de Alternativas NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.- REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO 

DE ACTUALIZACIÓN,  ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LOS 

SUBSISTEMAS OMILTEMI, ACAHUIZOTLA, MOCHITLÁN 

(CONFORMADOS POR LOS POZOS PROFUNDOS T1, T1’, T5, 

PPB1, M2, M2’, M4 Y M4’) Y LOS DEMAS SUBSISTEMAS.

NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1. Estudios topográficos NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.1 Localización preliminar del trazo de líneas de 

conducción o reforzamiento  y sitios probables para la 

ubicación de cruces especiales, plantas de bombeo y de 

tanques de regularización.

NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.2 Delimitación del área de estudio. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.3 Nivelación diferencial de bancos de nivel. NO SE TIENE INFORMACIÓN
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IV.5.1.4 Apertura de brechas. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.5 Trazo de poligonal de apoyo de líneas de 

conducción.
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.6 Referenciación y monumentación. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.7. Nivelación del perfil de la poligonal de apoyo de 

líneas de conducción.
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.8 Levantamiento de sitios especiales (cruces, 

plantas de bombeo y tanques de regularización).
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.1.9 Presentación de los planos topográficos. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5. 2 Estudios de Geotecnia NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.1 Actividades generales. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.2 Geotecnia para las líneas de agua potable. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.2.1 Trabajos de campo. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.2.2. Trabajos de laboratorio. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.3 Agresividad y resistividad del suelo NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.4 Geotecnia en sitios especiales (cruces, plantas 

de bombeo y planta potabilizadora).
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.4.1 Trabajos de campo. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.4.2 Trabajos de laboratorio. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.4.3 Sondeo exploratorio de penetración estándar NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.5 Localización de bancos de materiales. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.6 Localización de sitios para tiro de material. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.2.7 Informe de geotecnia. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3. Proyecto de rehabilitación de los subsistemas 

Omiltemi, Acahuizotla, Mochitlán, Peña Rajada, Los 

Angeles, Ocotepec, El Zapote, Huaje Blanco, Azahuilco, El 

Retaje 

Cap.4 Anteproyecto Nva Fuente de 

Abastecimiento.docx
Para revisión

COMPROMISO DEL IMTA Cap.5 Proyecto Sistema Acahuizotla.docx Para revisión

Cap.6 Proyecto Sistema Omiltemi.docx Para revisión

IV.5.3.1 Diseño de estructuras de cruce NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.1.1 Cruces con ríos o barrancas NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.1.2 Cruces con carreteras NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.1.3 Cruces  con  instalaciones de PEMEX NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.1.4 Planos de cruces NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.1.5 Catálogo y presupuesto de cruces NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.2 PROYECTO DE LOS TANQUES NECESARIOS DE 

ACUERDO A CADA ZONA DE INFLUENCIA DONDE SE 

REQUIERAN

NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.2.1 Proyecto funcional y geométrico NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.2.2 Proyecto eléctrico de alumbrado NO SE TIENE INFORMACIÓN
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IV.5.3.2.3 Planos del tanque NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.2.4 Catálogo,  presupuesto y especificaciones 

particulares
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3 Líneas de conducción, alimentación y 

reforzamiento
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3.1 Línea de conducción NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3.2 Línea de alimentación NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3.3 Líneas de reforzamiento NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3.4 Revisión hidráulica de líneas existentes NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3.5  Planos de líneas de conducción, 

interconexión, alimentación  y reforzamiento
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.3.6 Catálogo, presupuesto y especificaciones 

particulares
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4 Planta Potabilizadora( Diagnostico y

alternativas la construida para tratar el agua del

subsistema Mochitlan, determinar si el subsistema

Omiltemi requiere y definir si la obra construida para

potabilizar el agua del subsistema Acahuizotla esta en

buenas condiciones y si los procesos son los

adecuados.)

Cap.7 Diagnóstico Planta Potabilizadora.docx Para revisión

IV.5.3.4.1 Determinación del Proceso de Tratamiento NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.2 Diseño de las operaciones y procesos 

unitarios de tratamiento
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.3 Diseño Funcional e Hidráulico NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.4 Diseño Arquitectónico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.5 Diseño Estructural. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.6 Diseño Mecánico NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.7 Proyecto Eléctrico. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.8  Elaboración de planos NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.9  Manual de Operación y Mantenimiento. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.10 Estudio Económico - Financiero NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.11  Documentos de concurso. NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.12 Informe final NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.4.13 Calendario de actividades NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.5 Indicador de Factibilidad Socioeconómica NO SE TIENE INFORMACIÓN

Estudio financiero NO SE TIENE INFORMACIÓN

Estudio económico NO SE TIENE INFORMACIÓN

Evaluación financiera NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.6.- Elaboracion del Diagnostico del Sistema de 

Radio Comunicación y la propuesta de solución.
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.5.3.7.- Revision del Sistema de Telemetria del 

subsistema Acahuizotla para elaborar Diagnostico y 

presentar propuestas de rehabilitación, asi como la 

presentación del proyecto del sistema de Telemetria 

para los subsistemas Omiltemi y Mochitlan.

NO SE TIENE INFORMACIÓN
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IV.7. SIMULACIÓN HIDRÁULICA NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.7.1. Balance general NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.7.1.1 Análisis de la población actual y futura NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.7.1.2 Análisis de la oferta de agua NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.7.1.3 Análisis de las demandas actual de agua y su 

proyección.
NO SE TIENE INFORMACIÓN

IV.7.1.4 BALANCE Y CONCLUSIONES NO SE TIENE INFORMACIÓN

VI DOCUMENTOS PARA LICITACION; NUMEROS 

GENERADORES, TARJETA DE PRECIOS    UNITARIOS, 

PRESUPUESTO BASE, CATALOGO DE CONCEPTOS, 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y PROGRAMAS DE 

OBRA.

Cap.8 Documentación para Licitación.docx Para revisión

VI.1 Números Generadores del Proyecto. NO SE TIENE INFORMACIÓN

VI.2 Programa de Actividades del Proyecto. NO SE TIENE INFORMACIÓN

VI.3 Catalogo de Conceptos del Proyecto. NO SE TIENE INFORMACIÓN

VI.4.- Presupuestos Base de Proyecto. NO SE TIENE INFORMACIÓN

VI.5.- Especificaciones del Proyecto. NO SE TIENE INFORMACIÓN

VII.- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cap.9 Manual de Operación y 

Mantenimiento.docx
Para revisión

VIII. TRÁMITE DE CONCESIÓN DE LA FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO, FICHA DE NO IMPACTO AMBIENTAL Y 

PAGO DE DERECHOS DE LA CONCESIÓN

NO SE TIENE INFORMACIÓN

VIII.1. Trámite de la concesión de la fuente de 

abastecimiento ante ventanilla única de   la 

“CONAGUA”.

NO SE TIENE INFORMACIÓN

VIII.2. Ficha de  no impacto ambiental Cap.10 Ficha de No Impacto Ambiental.docx Para revisión

Anexo A-Cap.2
Carpeta A.1. Resumen 

Ejecutivo vacía

Anexo B-Cap.3
Carpeta 4. Omiltemi 

vacía

Carpeta 5. Acahizotla 

vacía

Carpeta 6. Texcalco 

vacía

Carpeta B.4.2. Costos 

Operativos vacía

Carpeta B.6.1. Costos 

Operativos y 

Presupuestos vacía

Carpeta B.7.3. 

Anteproyecto Nva Fte. 

De Abastecimiento 

vacía

Carpeta B.10. Estudio 

de Geotecnia vacía

Anexo C-Cap.4 Para revisión

Anexo D-Cap.5 Para revisión

Anexo E-Cap.6 Para revisión

Anexo F-Cap.7 Falta carpeta

Anexo G-Cap.8 Falta carpeta

Anexo H-Cap.9 Falta carpeta

Anexo I-Cap.10 Falta carpeta
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO DE LA NUEVA FUENTE DE

ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y

TANQUE RECEPTOR, PARA LA CIUDAD DE

CHILPANCINGO, GUERRERO Y DIÁGNOSTICO,

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTE Y

FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR,

EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO DE

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

No. DE 

TEMAS               

Y 

SUBTEMAS

EN (%)
TEMAS 

DESARROLLADOS
EN (%)

No. DE 

TEMAS              

Y 

SUBTEMAS 

PENDIENTES

EN (%)

I.- INTRODUCCION 1 1.10% 0 0.00% 1 1.10%

II.- FICHA EJECUTIVA DEL PROYECTO 1 1.10% 0 0.00% 1 1.10%

III.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS 31 34.07% 8 8.79% 23 25.27%

IV OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 51 56.04% 0 0.00% 51 56.04%

VI DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN; NÚMEROS 

GENERADORES, TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, 

PRESUPUESTO BASE, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMAS DE 

OBRA

5 5.49% 0 0.00% 5 5.49%

VII MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1 1.10% 0 0.00% 1 1.10%

VIII.2 Ficha de no impacto ambiental 1 1.10% 0 0.00% 1 1.10%

TOTAL DE TEMAS 91 100.00% 8 8.79% 83 91.21%

RESULTADOS DE LOS TEMAS DESARROLLADOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE 

LA CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA DEL CONTRATO No. 41101001-003-12.
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SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA-No. DE 

Contrato: 41101001-003-12.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO DE LA NUEVA FUENTE DE

ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y

TANQUE RECEPTOR, PARA LA CIUDAD DE

CHILPANCINGO, GUERRERO Y DIÁGNOSTICO,

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTE Y

FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR,

EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO DE

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO

DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LÍNEA

DE CONDUCCIÓN Y TANQUE RECEPTOR, PARA LA

CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y

DIAGNOSTICO, OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

EXISTENTE Y FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO

OPERADOR, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO

DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE

GUERRERO.

OBSERVACIONES

III.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS

Topografia PL GRAL.dwg

RED_EXIS_CHILPO.dwg

TABLAS ORIENTE K-29-I-2013.xls

TABLAS-PTE K-28-I-13.xls

FICHAS_TANQUE_EXI

INFRAESTRUCTURA.dwg

III.2 GESTIÓN, FORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

DONACIÓN Y/O CESIÓN DE DERECHOS DE TERRENOS

No incluido

No se encuentra 

documentación o 

informe sobre este 

punto en la 

información 

proporcionada

III.3 VISITA DE RECONOCIMIENTO

No incluido

No hay ningún 

reporte de las 

visitas

Según Términos del ANEXO TÉCNICO CAPASEG - IMTA Para la revisión de 

estudios o proyectos

Proyecto Red de distribución de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo.- No. de 

Contrato: 41101001-003-12.

Solo se encuentran 

algunos de los 

archivos de la 

información 

recopilada, no 

contiene el 

Resumen técnico 

de las condiciones 

de las fuentes 

actuales de 

abastecimiento ni 

el documento 

DIAGNÓSTICO 

SIMPLIFICADO DE 

LA ESTRUCTURA 

EXISTENTE, 

mencionados en 

los términos de 

referencia

DOCUMENTOS QUE ENTREGÓ LA EMPRESA A LA 

CAPASEG

III.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

EXISTENTE
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MEMORIA FOTOGRAFICA.pdf

Memoria fotografica I.pdf

Memoria fotografica II.pdf

MEMORIA FOTOGRAFICA III.pdf

MEMORIA FOTOGRAFICA IV.pdf

III.5 REPORTE DE ACTIVIDADES PREVIAS TRABAJO DE 

CAMPO
No incluido

No se encuentra el 

reporte en los 

archivos 

proporcionados

III.6 LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS ESTRUCTURAS 

EXISTENTES RELACIONADAS CON ESTOS TRABAJOS

No incluido

No hay informes o 

archivos 

relacionados con 

estos puntos 

III.6.3 Regularización No incluido

III.6.4 Desinfección No incluido

III.6.5 Distribución No incluido

III.6.6 Estaciones de bombeo No incluido

III.6.8 Ramal, Acometida eléctrica y subestación No incluido

INFRAESTRUCTURA.dwg

Plano de 

levantamiento de 

la infraestructura 

urbana existente

topografia.dwg

Plano de 

levantamiento 

topográfico

III.7.4 Red de Distribución

No incluido

La red no se se 

incluye en ninguno 

de los dos planos

III.7.5 Estación de Bombeo

No incluido

No se marco 

ningún sitio para la 

ubicación de 

plantas de 

bombeo

III.7.6 Caminos de Acceso
No incluido

III.8 ESTUDIO DE GEOTECNIA No incluido

III.8.1 Geotecnia en las líneas primarias de distribución, 

sitios especiales y tanques
No incluido

III.8.2 Informe de geotecnia No incluido

III.11 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS DE 

DISEÑO
No incluido

III.11.1 Requerimiento de infraestructura No incluido

Se incluyen 5 

memorias 

fotográficas de 

visitas a las 

fuentes de 

abastecimiento, 

los tanques de 

almacenamiento y 

las cajas de 

válvulas

III.4 REPORTE FOTOGRÁFICO

III.7 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS EN 

ESTUDIO
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PROPUESTA_T.M_CHILPO 1 EDITADO.dwg

PROPUESTA_T.M_CHILPO 2.dwg

PROPUESTA_T.M_CHILPO 3.dwg

ALTERNATIVA 4 FINAL.dwg

ALTERNATIVA 5 FINAL.dwg

1.-RED_PONIENTE-I

2.-RED_PONIENTE-II

3.-RED_PONIENTE-III

4.-RED_ORIENTE-III

RED_COL_SECTOR_ORIENTE

RED_COL_SECTOR_PONIENTE

RED_SECTOR ORIENTE

III.14 INGENIERÍA BASICA DE DETALLE

1.-RED_PONIENTE-I

2.-RED_PONIENTE-II

3.-RED_PONIENTE-III

4.-RED_ORIENTE-III

RED_COL_SECTOR_ORIENTE

RED_COL_SECTOR_PONIENTE

RED_SECTOR ORIENTE

III.14.2 Diseño mecánico No incluido

III.14.3 Diseño eléctrico No incluido

III.14.4 Diseño estructural No incluido

III.14.5 Proyecto arquitectónico No incluido

En las carpetas se 

presenta el costo 

inicial de inversión 

para cada 

subsector que 

conforma la red 

del proyecto.                            

No se entregó el 

análisis financiero 

de la situación 

económica de la 

localidad ni el 

análisis de los 

costos de 

operación y 

mantenimiento de 

la infraestructura

Dentro de las 

carpetas se 

incluyen las 

memorias de 

cálculo y el cálculo 

hidráulico de la 

red

III.12 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

III.13 ANÁLISIS DE ESTUDIO-FINANCIERO DE COSTOS

III.14.1 Diseño hidráulico

Solo se presentan 

los planos de las 

alternativas y 

propuestas para el 

proyecto, faltan 

las memorias de 

calculo. No se 

entrego el análisis 

de factibilidad 

técnico-económica 

de la localidad ni 

el Estudio de 

Factividad 

Económica y 

Financiera 

mencionado en los 

términos de 

referencia
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III.14.8 Tanques de Regularización

TANQUES_PROYECTO

En la carpeta se 

incluyen los 

generadores de 

obra civil y piezas 

especiales, 

presupuestos y 

planos con las 

especificaciones 

de los dos tanques 

del proyecto

1.-RED_PONIENTE-I

2.-RED_PONIENTE-II

3.-RED_PONIENTE-III

4.-RED_ORIENTE-III

RED_COL_SECTOR_ORIENTE

RED_COL_SECTOR_PONIENTE

RED_SECTOR ORIENTE

III.14.10 Ramal, Acometida Eléctrica y Subestación No incluido

IV OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES No incluido

IV.1 Visitas de Reconocimiento No incluido

IV.2 ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE
No incluido

IV.2.1 Recopilación y análisis de la información No incluido

IV.2.2 Recorridos de campo No incluido

IV.2.3 Actualización de planimetría No incluido

IV.2.4 Actividades de campo normales No incluido

IV.2.4.1 Ubicación de cajas de operación de válvulas No incluido

IV.2.4.2 Ubicación de estructuras especiales No incluido

IV.2.4.3 Circuitos de nivelación No incluido

IV.2.4.4 Nivelación de cajas de operación de válvulas No incluido

IV.2.4.5 Inspección de cajas de operación de válvulas No incluido

IV.2.5 Actividades de campo especiales No incluido

IV.2.5.1 Detección de estructuras ocultas No incluido

IV.2.5.2 Desasfaltado de estructuras No incluido

IV.2.5.3 Desazolve y/o achique de estructuras No incluido

Hay planos de 

cada subsector de 

la red, que 

incluyen: cantidad 

de obra, lista de 

piezas especiales, 

cruceros, atraques 

zanjas tipo, tablas 

con los resultados 

del cálculo 

hidráulico

III.14.9 Red de Distribución
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IV.2.6 Análisis de la congruencia hidráulica No incluido

IV.2.7 Sondeos No incluido

IV.2.8 Dibujos de las cajas de operación de válvulas No incluido

IV.2.9 Elaboración de planos del sistema de agua 

potable
No incluido

IV.2.10 Informe del levantamiento del catastro de la red 

de distribución y sus componentes
No incluido

IV.2.11 Evaluación de Fugas en la Red de distribución No incluido

IV.3 ESTUDIOS DE CALIDAD DEL AGUA No incluido

IV.3.A Determinación de datos básicos No incluido

IV.3.A.1 Proyección de la población No incluido

IV.3.A.2 Proyeccion de la Demanda de Agua Potable No incluido

IV.4 SISTEMA  DE AGUA POTABLE No incluido

IV.4.1 Diagnóstico del Sistema de Agua Potable No incluido

IV.4.2 Planteamiento y Análisis de Alternativas No incluido

IV.5 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE 

ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS OMILTEMI, 

ACAHUIZOTLA, MOCHITLÁN (CONFORMADOS POR LOS 

POZOS PROFUNDOS T1, T1', T5, PPB1, M2, M2', M4 Y M4') Y 

LOS DEMáS SUBSISTEMAS

No incluido

IV.5.1 Estudios topográficos No incluido

IV.5.1.2 Delimitación del área de estudio No incluido

IV.5.1.3 Nivelación diferencial de bancos de nivel No incluido

IV.5.1.6 Referenciación y monumentación No incluido

IV.5.1.8 Levantamiento de sitios especiales (cruces, 

plantas de bombeo y tanques de regularización)
No incluido

IV.5.1.9 Presentación de los planos topográficos No incluido

IV.5.2 Estudios de Geotecnia No incluido

IV.5.2.1 Actividades generales No incluido

IV.5.2.2.1 Trabajos de campo No incluido

IV.5.2.2.2 Trabajos de laboratorio No incluido

IV.5.2.3 Agresividad y resistividad del suelo No incluido

IV.5.2.4.3 Sondeo exploratorio de penetración estándar No incluido

IV.5.2.5 Localización de bancos de materiales No incluido

IV.5.2.6 Loclizaión de sitios para tiro de material No incluido

IV.5.2.7 Informe de geotecnia No incluido

IV.5.3 Proyecto de rehabilitación de los subsistemas 

Omiltemi, Acahuizotla, Mochitlán, Peña Rajada. Los 

Angeles, Ocotepec, El Zapote, Huaje Blanco, Azahuilco, El 

Retaje y la red de distribución de agua potable

No incluido
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IV.5.3.1 Diseño de estructuras de cruce No incluido

IV.5.3.1.1 Cruces con ríos o barrancas No incluido

IV.5.3.1.2 Cruces con carreteras No incluido

IV.5.3.1.3 Cruces con instalaciones de PEMEX No incluido

IV.5.3.1.4 Planos de cruces No incluido

IV.5.3.1.5 Catálogo y presupuesto de cruces No incluido

VI DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN; NÚMEROS 

GENERADORES, TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, 

PRESUPUESTO BASE, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMAS DE 

OBRA

No incluido

VI.1 Números Generadores del Proyecto No incluido

VI.2 Programa de Actividades del Proyecto No incluido

VI.3 Catálogo de Conceptos del Proyecto No incluido

VI.4 Presupuestos Base del Proyecto No incluido

VI.5 Especificaciones del Proyecto No incluido

VII MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO No incluido

VIII.2 Ficha de no impacto ambiental No incluido
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO DE LA NUEVA FUENTE DE

ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y

TANQUE RECEPTOR, PARA LA CIUDAD DE

CHILPANCINGO, GUERRERO Y DIÁGNOSTICO,

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTE Y

FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR,

EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO DE

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

No. DE 

TEMAS               

Y 

SUBTEMAS

EN (%)
TEMAS 

DESARROLLADOS
EN (%)

No. DE 

TEMAS              

Y 

SUBTEMAS 

PENDIENTES

EN (%)

III.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS 5 8.93% 5 8.93% 0 0.00%

IV.6 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG)
40 71.43% 3 5.36% 37 66.07%

V FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR 11 19.64% 1 1.79% 10 17.86%

TOTAL DE TEMAS 56 100.00% 9 16.07% 47 83.93%

RESULTADOS DE LOS TEMAS DESARROLLADOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA DEL CONTRATO No. 41101001-004-12.
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SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA-No. DE 

Contrato: 41101001-004-12.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO TECNICO

EJECUTIVO DE LA NUEVA FUENTE DE

ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y

TANQUE RECEPTOR, PARA LA CIUDAD DE

CHILPANCINGO, GUERRERO Y DIÁGNOSTICO,

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTE Y

FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR,

EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO DE

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE LA NUEVA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO, LÍNEA DE

CONDUCCIÓN Y TANQUE RECEPTOR, PARA LA

CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO Y

DIÁGNOSTICO, OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

EXISTENTE Y FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO

OPERADOR, EN LA LOC. DE CHILPANCINGO MPIO

DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

OSERVACIONES

III.- ALCANCES DE LOS TRABAJOS

III.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

EXISTENTE

III.2 GESTIÓN FORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

DONACIÓN Y/O CESIÓN DE DERECHOS DE TERRENOS

III.3 VISITA DE RECONOCIMIENTO

III.4 REPORTE FOTOGRÁFICO

III.5 REPORTE DE ACTIVIDADES PREVIAS TRABAJO DE 

CAMPO

IV.6 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA (SIG)

AVANCE_SIG.docx El archivo es solo 

un avance, no 

contiene el 

informe completo 

ni se encuentran 

los archivos del SIG

IV.6.1 Hardware No incluido

IV.6.1.1 Nodo avanzado de red No incluido

IV.6.1.2 Tableta Digitalizadora No incluido

IV.6.2 Datos Incluido en el archivo Solo titulo

IV.6.2.1 Datos Geográficos Incluido en el archivo Texto 

incongruente

Según Términos del ANEXO TÉCNICO CAPASEG - IMTA Para la revisión de 

estudios o proyectos

Proyecto Diversas Acciones a Ejecutar Dentro del Fortalecimiento Institucional 

del Organismo Operador para mejorar la eficiencia en  su Operación”.- No. de 

Contrato: 41101001-004-12.

2DO INFORME PROYECTO GISAR.docx

DOCUMENTOS QUE ENTREGÓ LA EMPRESA A LA 

CAPASEG

En el informe se 

incluyen los 5 

temas

Para revisión
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IV.6.2.2 Diseño de estructuras de datos tabulares Incluido en el archivo Solo muestra de 

manera breve la 

información 

capturada en el 

programa

IV.6.3 Software Incluido en el archivo Solo titulo

IV.6.3.1 Software manejador de información geográfica Incluido en el archivo Solo es una breve 

descripción del 

software

IV.6.3.2 Software manejador de datos tabulares No incluido

IV.6.3.3 Software de modelación hidráulica No incluido

IV.6.4 Captura e incorporación de datos a las bases de 

datos

No incluido

IV.6.5 Depuración de la información No incluido

IV.6.6 Generación de productos cartográficos No incluido

IV.6.7 Soporte No incluido

IV.6.7.1 Manual de operación No incluido

IV.6.7.2 Capacitación No incluido

IV.6.7.3 Soporte post entrega No incluido

IV.7 SIMULACIÓN HIDRÁULICA No incluido

IV.7.1 Balance general No incluido

IV.7.1.1 Análisis de la población actual y futura No incluido

IV.7.1.2 Análisis de la oferta de agua No incluido

IV.7.1.3 Análisis de las demandas actual de agua y su 

proyección

No incluido

IV.7.1.4 BALANCE Y CONCLUSIONES No incluido No se encuentra 

en la información 

proporcionada

IV.7.2 ANÁLISIS DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA AVANCE MODELO.docx El archivo 

proporcionado es 

un avance que solo 

contiene un 

subtema

IV.7.2.1 Construcción del modelo de red primaria y 

secundaria

Incluido en el archivo El contenido del 

documento 

proporcionado es 

el mismo que el 

que presento la 

consultora 

Ingeniería Integral 

del Agua Ferca S.A. 

de C.V.

No se encuentra 

en la información 

proporcionada
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IV.7.2.2 Distribución especial de la demanda No incluido

IV.7.2.3 Primera simulación de circuitos principales No incluido

IV7.2.4 Definición de los sitios de control para la 

calibración del modelo

No incluido

IV.7.2.5 Campaña de medición en fuentes y puntos de 

control

No incluido

IV.7.2.6 Calibración del modelo No incluido

IV.7.2.7 Verifición del modelo No incluido

IV.7.2.8 Conclusiones y recomendaciones No incluido

IV.7.3 Análisis de alternativas de solucion No incluido

IV.7.3.1 Planteamiento de alternativas No incluido

IV.7.3.2 Simulación de las alternativas No incluido

IV.7.3.3 Análisis técnico y financiero de las alternativas No incluido

IV.7.3.4 Alternativa seleccionada No incluido

IV.7.4 Planeación del sistema de agua potable No incluido

IV.8 NORMATIVIDAD AVANCE MIA.docx

IV.8.1 Estudio de la manifestación de impacto 

ambiental, en su modalidad particular

Incluido en el archivo La MIA se 

encuentra 

incompleta, faltan 

campos por llenar

V FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR AVANCE FORTALECIMIENTO.docx El archivo es solo 

un avance que 

muestra la 

situación actual 

del organismo 

operador

V.1 ESTUDIO ECONÓMICO Y DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN

No incluido

V.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y LEGAL No incluido

V.2.1 Legislación vigente No incluido

V.2.2 Estructura y organización No incluido

V.2.3 Proyecciónes para la planeación No incluido

V.2.4 Planeación financiera No incluido

V.2.5 Análisis de riesgo y modelo financiero No incluido

V.2.5.1 Análisis de riesgo No incluido

V.2.5.2 Modelo técnico-financiero No incluido

V.2.6 Plan integral No incluido

No se encuentra 

en la información 

proporcionada
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ESTUDIO INTEGRAL COMPLEMENTARIO PARA EL

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO,

MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL

ESTADO DE GUERRERO.

No. DE 

TEMAS               

Y 

SUBTEMAS

EN (%)
TEMAS 

DESARROLLADOS
EN (%)

No. DE 

TEMAS              

Y 

SUBTEMAS 

PENDIENTES

EN (%)

3.- Actividades de la propuesta 24 100.00% 17 70.83% 7 29.17%

TOTAL DE TEMAS 24 100.00% 17 70.83% 7 29.17%

RESULTADOS DE LOS TEMAS DESARROLLADOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA DEL CONTRATO No. 41101001-063-12.
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SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CAPASEG - EMPRESA CONTRATADA-No. DE 

Contrato: 41101001-063-12.

ESTUDIO INTEGRAL COMPLEMENTARIO PARA EL

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO,

MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL

ESTADO DE GUERRERO.

ESTUDIO INTEGRAL COM PLEM ENTARIO

PARA EL M EJORAM IENTO DE LOS

SISTEM AS DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE CHILPANCINGO,

M UNICIPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS

BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO

OSERVACIONES

3.- Actividades de la propuesta

No se recopilo 

información del 

número de tomas 

por tipo de 

material de 

fabricación

No se obtuvieron 

los planos de 

presiones 

promedio en la red

Faltan los planos

de las líneas

principales y

secundarias de

distribución 

indicando 

diámetro, 

material, longitud

y edad

Faltan los planos 

de la ubicación de 

las válvulas de 

seccionamiento, 

reductoras de 

presión, 

expulsoras de aire, 

etc., dentro de la 

red

No se tienen los 

planos de 

ubicación de 

cruceros y cajas de 

válvulas

3.1 Recopilación de información de proyectos 

anteriores

1. Recopilación de información-  Revisar la 

información proporcionada

DOCUMENTOS QUE ENTREGÓ LA EMPRESA A LA 

CAPASEG

Según Términos del ANEXO TÉCNICO CAPASEG - IMTA Para la revisión de 

estudios o proyectos

“Estudio Integral Complementario para el Mejoramiento de los Sistemas de 

Agua Potable en la Localidad de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de 

Guerrero”.- No. de Contrato: 41101001-063-12.
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3.2 Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua 

potable

3.2.1 Medición y registro de caudal y presión en las 

fuentes, tanques y rebombeos

2. Medición y registro de caudal Revisrar, se 

menciona en los 

términos de 

referencia que se 

deben tomar 

mediciones de 

caudal durante 7 

días continuos 

como mínimo, sin 

embargo solo se 

registraron 

mediciones de 1, 

2, 3 y 4 días

3.3 Balance hidráulico a nivel macro para determinar 

niveles de perdidas

3. Balance hidráulico a nivel macro Para revisión

3.4 Diagnostico actual del sistema de abastecimiento 

de agua potable

4. Diagnostico actual del sistema Para revisión

3.5 Análisis dinámico de la red de distribución en 

condiciones actuales y futuras

5. Análisis dinámico de la red de distribución Revisar.-Al archivo 

de InfoWorks 

proporcionado no 

se le hizo Check in 

al control, por lo 

que no se puede 

reproducir la 

simulación 

correctamente

3.5.1 Software para análisis dinámico Incluido en el informe Se incluye la 

descripción del 

software utilizado

3.5.2 Análisis estático y dinámico Mencionado en el informe Para revisión

3.5.3 Estudio de consumos y asignación de demandas Incluido en el informe Se describe el 

proceso de 

asignacion en el 

informe pero no se 

incluyen arcchivos 

de calculo en la 

carpeta

3.5.4 Análisis de las redes Incluido en los archivos de Infoworks No se puede 

revisar por que 

está mal gravado

3.6 Calibración del modelo matemático, mediante 

mediciones de caudal y presión

6. Calibración del modelo matemático Solo se incluyen 

los puntos de 

muestreo y las 

presiones 

medidas, falta el 

proceso de 

calibración del 

modelo
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3.6.1 Calibración del modelo Este punto no se llevó acabo como se plantea en 

los términos de referencia

Revisrar.-No se 

justifica la 

selección de los 

puntos de 

muestreo, no se 

hace la 

comparación entre 

las presiones 

medidas y las 

calculadas con el 

programa, no se 

verifico el modelo

3.6.2 Análisis de alternativas de solución No incluido en la carpeta No se menciona en 

el informe ni se 

incluye 

información

3.7 Revisión y/o complementación de los proyectos de 

las captaciones, líneas de conducción, tanques de 

regulación y redes de distibución

No incluido en la carpeta

De todo este 

capitulo no se 

encontro 

información 3.7.1 Revisión y/o complementación del proyecto de 

rehabilitación de las fuentes de abastecimiento 7. Simulación transitoria bombeo Carpeta vacía

3.7.2 Revisión y/o complementación del proyecto de las 

líneas de conducción y tanques de regulación

8. Simulación hca lineas de conducción
Carpeta vacía

3.7.3 Revisión y/o complementación de los proyectos de 

rehabilitación de las redes de districución

9. Simulación hca tanques
Carpeta vacía

3.8 Estudio geohidrológico de las fuentes de suministro 

actual y potencial

3.8.1 Estudio hidrológico de la cuenca de Cerrito Rico 10. Estudio hidrológico Cerrito Rico Para revisión

3.8.2 Análisis de operación de embalses para nuevas 

fuentes

11. Análisis de operación de embalses Solo incluyen 

archivos repetidos 

en la carpeta 10. 

Estudio hidrológico 

Cerrito Rico y no se 

presenta ningún 

análisis de 

operación

3.8.3 Estudio geohidrológico de la zona de Mochitlán 12. Estudio geohidrológico Mochitlán Faltan anexos y no 

se definen los 

puntos planteados 

en los términos de 

referencia para la 

factible ubicación 

de baterías de 

pozos

3.9 Complemento del sistema de información geográfica 

de la zona en estudio

3.9.1 Del sistema de tuberías, accesorios, válvulas, 

tanques, líneas de conducción, etc.

13. SIG de tuberías Para revisión

3.9.2 Sistema de información geográfica del padrón de 

usuarios

14. SIG de padrón de usuarios Carpeta vacía
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SECTOR 
Planos indicados en 

la Presentación final 

Relación de planos realizados por la empresa 

VHC hasta el Proyecto Final 

Planos entregados 

en discos en formato 

*.dwg 

ORIENTE I 

OI-1 OI-1 OI-4G OI-7A OI-1 

OI-2 OI-2 OI-4H OI-7B OI-2 

OI-3C OI-3A OI-5A OI-7C OI-4A 

 
OI-3B OI-5B OI-7D OI-3C 

 
OI-3C OI-5C OI-8A 

 

 
OI-3D OI-5D OI-8B 

 

 
OI-4A OI-5E OI-9A 

 

 
OI-4B OI-6A OI-9B 

 

 
OI-4C OI-6B OI-10 

 

 
OI-4D OI-6C OI-11 

 

 
OI-4E OI-6D 

  

 
OI-4F OI-6E 
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la Presentación final 

Relación de planos realizados por la empresa 

VHC hasta el Proyecto Final 

Planos entregados en 

discos en formato 

*.dwg 

ORIENTE II 

OII-1 OII-1 OII-5C OII-8B OII-1 

OII-4A OII-2 OII-6A OII-9A OII-4B 

OII-4B OII-3 OII-6B OII-9B OII-5B 

OII-5B OII-4A OII-6C OII-10A 
 

 
OII-4B OII-7A OII-10B 

 

 
OII-5A OII-7B 

  

 
OII-5B OII-8A 

  

ORIENTE III 

OIII-1 OIII-1 OIII-4C OIII-6A OIII-1 

OIII-2A OIII-2A OIII-4D OIII-6B OIII-2A 

OIII-3A OIII-2B OIII-4E OIII-6C OIII-3A 

OIII-5A OIII-2C OIII-4F OIII-6D OIII-4A 

 
OIII-3A OIII-4G OIII-6E OIII-5A 

 
OIII-3B OIII-5A OIII-7A 

 

 
OIII-3C OIII-5B OIII-7B 

 

 
OIII-3D OIII-5C OIII-8A 

 

 
OIII-3E OIII-5D OIII-8B 

 

 
OIII-4A OIII-5E OIII-9 

 

 
OIII-4B OIII-5F 

  

 

SECTOR 
Planos indicados en 

la Presentación final 

Relación de planos realizados por la empresa 

VHC hasta el Proyecto Final 

Planos entregados 

en discos en formato 

*.dwg 

PONIENTE I 

PI-1 PI-1 
  

PI-1 

PI-2A PI-2A 
  

PI-2A 

PI-2B PI-2B 
  

PI-3A 

PI-3A PI-3A 
  

PI-3B 

PI-3B PI-3B 
  

PI-3C 

PI-3C PI-3C 
  

PI-3D 

PI-3D PI-3D 
  

PI-4A-1 

PI-4A-1 PI-4A 
  

PI-4A-2 

PI-4A-2 PI-4B 
  

PI-4B 

PI-4B PI-4C 
  

PI-4C 

PI-4C PI-4D 
  

PI-4D 

PI-4D PI-4E 
  

PI-4E 

PI-4E PI-5A 
  

PI-5A 

PI-5A PI-5B 
  

PI-5B 

PI-5B PI-6 
  

PI-6 

PI-6 PI-7 
  

PI-7 

PI-7 PI-8 
  

PI-8 

PI-8 PI-9 
  

PI-9 

PI-9 PI-10 
  

PI-10 

PI-10 
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PII-1 PII-1 
  

PII-1 

PII-2 PII-2 
  

PII-2 

PII-3A PII-3A 
  

PII-3A 

PII-3B PII-3B 
  

PII-3B 

PII-3C Y 4D PII-3C 
  

PII-3D 

PII-3D PII-3D 
  

PII-4A 

PII-4A PII-4A 
  

PII-4B 

PII-4B PII-4B 
  

PII-4C 

PII-4C PII-4C 
  

PII-4D-3C 

PII-4E PII-4D 
  

PII-4E 

PII-5A PII-4E 
  

PII-5A 

PII-5B PII-5A 
  

PII-5B 

PII-5C PII-5B 
  

PII-5C 

PII-5D PII-5C 
  

PII-5D 

PII-6A PII-5D 
  

PII-6A 

PII-6B PII-6A 
  

PII-6B 

PII-6C PII-6B 
  

PII-6C 

PII-6D PII-6C 
  

PII-6D 

PII-7A PII-6D 
  

PII-7A 

PII-7B PII-7A 
  

PII-7B 

PII-7C PII-7B 
  

PII-7C 

PII-8A PII-7C 
  

PII-8A 

PII-8B PII-8A 
  

PII-8B 

PII-9 PII-8B 
  

PII-9 

PII-10 PII-9 
  

PII-10 

PII-11 PII-10 
  

PII-11 

 
PII-11 

   
 

SECTOR 
Planos indicados en la 

Presentación final 

Relación de planos realizados por la empresa VHC 

hasta el Proyecto Final 

Planos entregados en 

discos en formato *.dwg 

PONIENTE III 

PIII-1 PIII-1 
  

PIII-1 

PIII-2 PIII-2 
  

PIII-2 

PIII-3A PIII-3A 
  

PIII-3A 

PIII-3B PIII-3B 
  

PIII-3B 

PIII-4A PIII-4A 
  

PIII-4A 

PIII-4B PIII-4B 
  

PIII-4B 

PIII-4C PIII-4C 
  

PIII-4C 

PIII-4D PIII-4D 
  

PIII-4D 

PIII-5A PIII-5A 
  

PIII-5A 
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PIII-5C 
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PIII-5D 

PIII-5E PIII-5D 
  

PIII-5E 
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PIII-7 PIII-6 
  

PIII-7 

 
PIII-7 
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Sector 
no de planos a proyecto 

final 

planos 

encontrados 
faltantes 

% de planos 

encontrados 

Oriente I 34 4 30 12% 

Oriente II 19 3 16 16% 

Oriente III 32 5 27 16% 

Poniente I 19 19 0 100% 

Poniente II 27 26 1 96% 

Poniente III 16 15 1 94% 

Total 147 72 75 49% 
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RESUMEN  DE TANQUES ZONA PONIENTE 

TANQUES DE PROYECTO 
CANTI

DAD 

TANQUES EXISTENTES A 

UTILIZAR 

CANTI

DAD 

TANQUES EXISTENTES 

SIN UTILIZAR 

CANTI

DAD 

TANQUES DE PROYECTO DE   

20 M3 
8 "COL. P.P.S."   DE   210 M3 1 

"SAN JUAN"  DE 230 

M3 
1 

TANQUES DE PROYECTO DE   

50 M3 
7 

"HÉROES DE GUERRERO" 

DE 90 M3 
1 

"MIRADOR B"   DE  

110 M3 
  1 

TANQUES DE PROYECTO DE 

100 M3 
6 

"LA PRADERA"   DE   80 

M3 
1 

"OMITELMI"  DE     

300 M3 
  1 

TANQUES DE PROYECTO DE 

120 M3 
3 

"EL ROSARIO"   DE   280 

M3 
1 

"AMELITOS I"  DE    

500 M3 
  1 

TANQUES DE PROYECTO DE 

200 M3 
4 

"TEXCALCO"   DE   1500 

M3 
1 

"AMELITOS II"  DE  

150 M3 
  1 

TANQUES DE PROYECTO DE 

300 M3 
1 

"COL. 4 DE ABRIL"   DE       

90 M3 
1 

" P. R. D. "  DE 200 

M3 
  1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 400 M3 
  3 

"PEÑA RAJADA"   DE        

150 M3 
1 

"EL TECNOLÓGICO"   

300 M3 
  1 

TANQUE MAESTRO DE        

600 M3 
  1 

"COL. ALTAMIRA"   DE       

70 M3 
1 

"COL. VILLAS DEL SOL"   

DE   110 M3 
1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 1200 M3 
  1 

"MIRADOR A"   DE 116 

M3 
 1 

"LA PALMA"   DE   20 

M3 
  1 

TANQUE MAESTRO DE     

1500 M3 
  1     

"PLAN DE AYALA"   DE   

50 M3 
1 

        
"LA CIÉNEGA"   DE        

55 M3 
1 

           

T O T A L 35.00 T O T A L 8.00 T O T A L 12.00 
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RESUMEN  DE TANQUES ZONA ORIENTE 

TANQUES DE PROYECTO 
CANTI

DAD 
TANQUES EXISTENTES A UTILIZAR 

CANTI

DAD 

TANQUES EXISTENTES SIN 

UTILIZAR 

CANT

IDAD 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 20 M3 
21 "COL ALTAVISTA"   DE 40 M3 1 "AHUIYUCO"   DE   30 M3 1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 50 M3 
8 "LÁZARO CÁRDENAS I"   DE 40 M3 1 

"LOMAS DE GUADALUPE"   DE      

50 M3 
1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 100 M3 
7 "LÁZARO CÁRDENAS II"   DE   75 M3 1 " 10 DE ABRIL "   DE   200 M3 1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 200 M3 1 

"IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO” DE 75 

M3 1 
"TATAGILDO"   DE 700 M3 1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 250 M3 2 
"ALTAMIRANO I"   DE 80 M3 

1 
" EL MERCADO I" 1 

TANQUES DE PROYECTO 

DE 400 M3 
  

2 
"ALTAMIRANO II"   DE   130 M3 

1 
" EL MERCADO II " 1 

TANQUE MAESTRO DE 

400 M3 
    

1 
"RODOLFO NERI II"   DE   150 M3 

1 
" EL MERCADO II " 1 

TANQUE MAESTRO DE 

700 M3 
    

2 
"FCO. JAVIER MINA"   DE   260 M3 

1 
"JACARANDAS"   DE   175 M3 1 

TANQUE MAESTRO DE 

1200 M3 
    

1 
"COLINAS DEL SUR"   DE   600 M3 

1 

"VICENTE LOMBARDO 

TOLEDANO" DE 300 M3 
1 

  
  

"LOMA BONITA"   DE   860 M3 1 
"12 DE SEPTIEMBRE I "   DE   80 

M3 
1 

  
  

" VIGYRI "   DE 1470 M3 1 
"12 DE SEPTIEMBRE II "   DE   20 

M3 
1 

    "SAN MATEO"   DE 1240 M3 1 "WENCESLAO"   DE   90 M3 1 

  
  

"TOMATAL"   DE 3500 M3 
1 

"AZAHUILCO EXTERIOR"   DE        

60 M3 
1 

    "MIGUEL HIDALGO" DE 130 M3 1 " 21 DE MARZO "   DE   240 M3 1 

  
  

"TELUMBRE"   DE 220 M3 
1 

" 1er: CONGRESO DE ANÁHUAC"   

DE   100 M3 
1 

  
  

"TRINCHERAS" DE 370 M3 
1 

"COL. LINDA VISTA"   DE   115 

M3 
1 

    "VILLA ESMERALDA"   DE   76. M3 1 "SAN RAFAEL"   DE   30 M3 1 

    "COL DEL BOSQUE"   DE   270 M3 1 "INDECO"   DE   140 M3 1 

  
  

"LINÁLOE"   DE   250 M3 1 
TANQUE S7N (C.T.N.1295.35 M)   

DE 133 M3 
1 

  
  

"TANQUE SIN NOMBRE" (C.T.N. 1348.75 

M) DE   60 M3=J70 1 

TANQUE S7N (C.T.N. 1296 M)   DE   

32 M3 
1 

  
  

"TANQUE SIN NOMBRE" (C.T.N. 1353.80 

M)   DE   248 M3 1 

"COL. LOMAS DE OCOTEPEC"    

DE   70 M3 
1 

       "INFONAVIT"  DE   70 M3 1 

        "MIRNA ACEVEDO"   DE   60 M3 1 

        "EL PARADOR"   DE   90 M3 1 

        "REVOLUCIÓN"   DE   50 M3 1 

  
  

  
  

"AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN"   

DE   50 M3 
1 

T O T A L 45 T O T A L 21 T O T A L 26 
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 Es una de las alternativas que se propusieron para una nueva fuente de abastecimiento. 

  
Se propusieron cuatro trazos, se muestran dos de ellos. 
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Alternativa de una 

nueva  fuente                  

La Esperanza 
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Por la margen derecha del río se ubica la Planta de bombeo 

de Acahuizotla 

 
En el recorrido personal de la CONAGUA, CAPASEG, 

CAPACH, Empresas e IMTA 

 
De tres equipos de bombeo un equipo estaba en operación 

 
Placa con las características del equipo de bombeo 

 
Registro del gasto a enviar al siguiente rebombeo 121.5 l/s 

 
Variación del gasto: 122.5 l/s 
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CAJA DE VALVULAS TANQUES
NUEVAS 

LINEAS
DERIVACIONES VEAS OTROS ELEMENTOS ENCONTRADOS

UBICADOS 160 27 9 3 2
UBICACIÓN DEL TERRENO PARA

CONSTRUCCIÓN  DE TANQUE MAESTRO

NO UBICADOS 10
TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LÍNEAS

DE CONDUCCIÓN

TOTAL 170 27 9 3 2 PRESA CERRITO RICO 

SITIOS  INSPECCIONADOS
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Rechazo Alimentación Rechazo Permeado Cruda Permeado Rechazo

minutos psi psi psi GPM GPM µs/cm µs/cm µs/cm %

0 30 65 35 30 5 355 8.7 409 97.5493

20 26 62 36 30 5 361 8.5 408 97.6454

0 34 74 40 30 5 355 7.9 396 97.7746

20 33 72 39 30 5.3 344 8 396 97.6744

0 32 66 34 30 5 318 7.5 366 97.6415

20 30 64 34 30 5.2 319 7.4 365 97.6803

0 34 67 33 30 5 330 10.9 381 96.6970

20 32 66 34 30 5.5 320 16.3 378 94.9063

0 43 80 37 30 5 313 14.5 356 95.3674

20 42 80 38 30 5.1 316 13 361 95.8861

0 67 145 78 30 3 342 56.1 372 83.5965

20 65 142 77 30 3 349 42.7 379 87.7650

0 35 68 33 30 5 310 6.5 355 97.9032

20 36 70 34 30 5.3 314 6.1 356 98.0573

0 31 66 35 30 5 351 9 404 97.4359

20 30 65 35 30 5.1 353 8.1 405 97.7054
0 50 80 30 30 5 325 5.6 361 98.2769

20 40 70 30 30 5 324 8.6 363 97.3457

0 34 72 38 5 343 7.5 388 97.8134

20 34 72 38 30 5.3 337 6.9 392 97.9525

0 30 68 38 30 5 339 11.3 388 96.6667

20 28 66 38 30 5.2 337 11.1 391 96.7062

0 73 116 43 30 3.6 330 24.6 380 92.5455

20 72 116 44 30 3.9 330 20.1 378 93.9091

0 33 67 34 30 5 333 8.5 381 97.4474

20 32 66 34 30 5.3 327 8.8 380 97.3089

0 38 74 36 30 5 343 7.6 392 97.7843

20 35 72 37 30 5.3 341 7.6 392 97.7713

0 28 65 37 30 5 356 10.5 406 97.0506

20 26 62 36 30 5.1 351 9.5 405 97.2934

0 34 70 36 30 5 334 8.3 381 97.5150

20 33 69 36 30 5.3 335 8.4 385 97.4925

0 51 86 35 30 5 324 9.6 371 97.0370

20 50 85 35 30 5 322 9.6 374 97.0186

0 82 140 58 30 3.6 339 47.6 373 85.9587

20 80 140 60 30 3.9 337 34.9 372 89.6439
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Rechazo Alimentación Rechazo Permeado Cruda Permeado Rechazo

minutos psi psi psi GPM GPM µs/cm µs/cm µs/cm %

20 65 142 77 30 3 349 42.7 379 87.7650

20 74 123 49 30 5 371 17.7 439 95.2291

20 72 116 44 30 3.9 330 20.1 378 93.9091

20 61 104 43 30 5 337 14.8 407 95.6083

20 80 140 60 30 3.9 337 34.9 372 89.6439

20 60 103 43 30 5 389 14.1 459 96.3753

TUBO 3 

INFERIOR

TUBO 2 

MEDIO

TUBO 1 

SUPERIOR
6a

6a

6a

A1656821

A1659323

A1659357

Tubos

Posición de 

la 

membrana

Número de 

serie

Tiempo Presiones ΔP Flujo Conductividad Electrica Eficiencia de 

remoción
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Rechazo Alimentación Rechazo Permeado Cruda Permeado Rechazo

psi psi psi GPM GPM µs/cm µs/cm µs/cm %

67 110 43 30 5 2000 23.2 2290 98.8400

66 109 43 30 5 2002 52.5 2290 97.3776

65 109 44 30 5 2005 54.7 2350 97.2718

44 85 41 30 5 2000 41.6 2310 97.9200

44 84 40 30 5.1 2005 40.5 2350 97.9800

43 84 41 30 5.2 2005 40.7 2350 97.9701

42 83 41 30 5.3 2005 41.3 2360 97.9401

80 130 50 30 5 2002 88.4 2280 95.5844

79 128 49 30 5.1 2001 85.8 2330 95.7121

78 129 51 30 5.3 2000 83.8 2340 95.8100

88 140 52 30 6 2002 91.7 2390 95.4196

84 136 52 30 6 2002 83 2380 95.8541

74 119 45 30 5 2002 49.8 2320 97.5125

69 114 45 30 5 2001 47.3 2310 97.6362

68 113 45 30 5 2000 47 2340 97.6500

88 136 48 30 6 2004 43 2390 97.8543

84 134 50 30 6 2001 42.4 2380 97.8811

74 124 50 30 6 2002 43.1 2370 97.8472

Conductividad Electrica % de                

remoción

Presiones

A1656821

ΔP
Flujo

Número de 

serie

A1659357

A1659835

A1656821

A1659357

A1659357
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Fuente o sitio de 
muestreo 

Parámetros 
de campo 

Aniones Cationes 
(incluyendo 

metales 
pesados) 

Análisis 
cromatográficos 

(plaguicidas, THM, 
volátiles) 

Tanque Viguri X X X  

Tanque Tomatal X X X  

Tanque Planta 
Potabilizadora 

(cárcamo) 

X X X  

Pozo T1 sistema 
Mochitlán 

X X X  

Pozo M2 X X X  

Pozo M4 X X X  

Pozo T5 X X X  

El Retaje X X X  

Agua Fría X X X  

La Perra X X X  

Potrerillo X X X  

La Imagen X X X  

La Esperanza X X X  

Azinyahualco X X X  

Acahuizotla X X X  

Río Mezcala X X X X 

El Borbollón X X X X 
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Fuente o sitio de 
muestreo 

Temperatura 
(° C) 

pH Conductividad 
eléctrica 
(µS/cm) 

Color Verdadero 
(U Pt-Co) 

SDT 
(mg/l) 

Tanque Viguri 26.0 8.52 1033 <2.0 770 

Tanque Tomatal 24.7 8.47 1080 <2.0 803 

Tanque Planta 
Potabilizadora 
(cárcamo) 

26.0 6.80 1090 <2.0 827 

Pozo T1 sistema 
Mochitlán 

24.6 7.20 660 <2.0 430 

Pozo M2    <2.0 944 

Pozo M4    <2.0 1303 

Pozo T5    <2.0 555 

El Retaje    <2.0 226 

Agua Fría    <2.0 47.0 

La Perra    <2.0 817 

Potrerillo     <2.0 68.0 

La Imagen 21.0 7.80 307 <2.0 236 

La Esperanza 21.5 7.78 309 10 187 

Azinyahualco 21.6 7.80 350 <2.0 242 

Acahuizotla 24.4 7.82 530 <2.0 343 

Río Mezcala 29.1 7.77 1326 25 1052 

El Borbollón 23.7 6.64 1934 <2.0 1752 
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MAV INGENIERIA INTEGRAL - Contrato No. 
41101001‐002‐12

VH CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A. 
DE C.V. – Contrato No. 4110100-003-I2 

Revisión técnica del proyecto 

ejecutivo Rehabilitación de la línea de 
conducción de Acahuizotla. 

Revisión técnica del estudio y proyecto 

de Sectorización en la red de 

distribución de la ciudad del 
Chilpancingo.

GISAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE 
C.V. – Contrato No. 4110100-004-I2

INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA FERCA S.A. DE C.V. 
Contrato No. 41101001-063-12

Revisión técnica del Estudio y 

proyectos para mejorar la eficiencia 

del organismo operador mediante 

acciones de fortalecimiento 
institucional.

Revisión técnica de los estudio y 

proyectos propuestos para 

complementar el mejoramiento de los 

sistemas de agua potable.
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INFORMACIÓN DISPONIBLE ACCIONES A REALIZAR

DOS PROPUESTAS DE SECTORIZACIÓN POR VH Y FERCA,
SIENDO LA MÁS ADECUADA LA DE FERCA.

PREVIO A MÁS ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LA RED DE
DISTRIBUCIÓN (SECTORIZACIÓN), SE REQUIERE AGUA
EN LA RED DE MANERA CONTINÚA.

CATASTRO GENERAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN VERIFICAR LA CONDICIÓN Y FIABILIDAD DE LA MISMA

TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD (INEGI Y 50 % CRUCERO) GENERAR LA TOPOGRAFÍA DE LA CIUDAD (CN 50 cm)

ARCHIVOS VECTORIALES DEL PADRÓN DE USUARIOS INTEGRAR ESTA INFORMACIÓN A UN SIG

ARCHIVOS VECTORIALES DE LAS TUBERIAS DE LA RED,
TANQUES, FUENTES, CONDUCCIÓN Y CÁRCAMOS.

GENERAR ARCHIVOS VECTORIALES DE VÁLVULAS E
INTEGRAR A UN SIG.

MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA INCOMPLETO EN
INFOWORKS

ENTREGAR EL MODELO DE SIMULACIÓN CORRIENDO,
CALIBRADO Y CON ESCENARIOS FUTUROS.

BORRADOR DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
EN ACAHUIZOTLA.

EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS
NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE DETECTADA EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA A PROYECTOS

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN CADA CONTRATO

ANÁLISIS DE LA FUENTE ALTERNA “MANANTIAL LA ESPERANZA”
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